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MAXI PLS Sammelschiene 1600A   - mittig Eingespeist -

3
-U1

CU-Schiene 80x10mm

3
-U3

CU-Schiene 50x10mm CU-Schiene 50x10mm

Wandlermessung
Sauna

im Feld 01

Wandlermessung
Restaurant
im Feld 01

MAXI PLS Sammelschiene

3
-U4

Wandlermessung
BADUE

im Feld 05

3
-U2

400V AC 400V AC 400V AC

Direktmessung
PV-Anlage

PV 1.1 PV 1.2 PV 2
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Batterie-
Schaltgeräte

NOT-
Beleuchtung

UV 3
Personal-

aufenthaltsraum
+ BMZ

UV 2
Putzmittel-

Raum

UV4
Wärmehalle

UV
Personen-

aufzug
Altbau

UV
Freibad

UV 
Technik

UV
Werkstatt

UV
Hebeanlage

+ Server

UV
Heizung
Lüftung

Wasseraufbereitung

UV
Restaurant

UV
Kiosk

Lastabgang
Wandlermessung
Restaurant
Sauna

Lastabgang
Wandlermessung
BADUE

Kompensation

Überspannungsschutz
Typ 2

PV-Anlage

UV1
Sauna 5

UV
Sauna 1

UV
Sauna 2

UV
Sauna 3

UV
Sauna 4
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NSHV 1

NSHV
ABGÄNGE

3x NAYY-I 4x150mm²
von BHKW

Direktmessung
Kiosk

Reserve

-F1
NH2

250 A

3

-Q1
1600A

3

-F2
NH2

250 A

3 -F3
NH2

250 A

3

4x150mm²AL
NAYY-I
-WB1

4x150mm²AL
NAYY-I

-WB2

4x150mm²AL
NAYY-I
-WB3

-V1

-F100
D02
63 A

3

-F101

DE
HN

ra
il

PE

-F4
NH3

630 A

3

3

-V2 Wh

-F28
NH00
10 A

3

3

-F6
NH2

250 A

3

3

-F8
NH00
63 A

3

3

-F9
NH00
50 A

3

3

-F10
NH00
50 A

3

3

-F12
NH00
50 A

3

3

-V3 Wh

-F13
NH1

125 A

3

3

-F14
NH00
63 A

3

3

-F7
NH2

250 A

3

3

5x50mm²
NYY-I

-WB6
4x10mm²

NYY-O
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4x10mm²
NYY-O

-WB8
4x10mm²

NYY-O
-WB9

5x70mm²
NYY-I
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-WB11

4x1x240mm²
NYY-I

-WB4

-F11
NH00
50 A

3

3

-V4 Wh

-F5
NH00
100 A
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5x10mm²
NYM-J
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4x10mm²
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-WB30

-F29
NH00

10A
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3

-V5 Wh
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NH3

630A
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3

-F17
NH2

250A
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20A

3
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-F20
NH00

63A
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-F21
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100A

3
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-F22
NH00
125A

3

3

-F23
NH00

63A

3
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-F24
NH00

63A

3

3

-F25
NH00

63A

3

3

-F26
NH00

25A

3

3

-F27
NH00

35A

3

3

-Q2
63A

30mA

4

2x3x185mm²
NYY-O

-WB12

1x185mm² N
NYY-O

-WB13

1x185mm² PE
NYY-J

-WB14

3x185mm²
NYY-O

-WB15
4x50mm²

NYY-O
-WB16

5x6mm²
NYY-J

-WB17
4x16mm²

NYY-O
-WB18

4x35mm²
NYY-O

-WB19
4x70mm²

NYY-O
-WB20

4x10mm²
NYM-0

-WB21
5x25mm²

NYY-J
-WB22

5x16mm²
NYM-J

-WB23
5x6mm²

YSLY-J
-WB24

5x16mm²
NYY-J

-WB25

-F102
D02
6 A

3 -F103
D02
6 A

3

1x95mm² N
NYY-O

-WB15.1

1x95mm² PE
NYY-J

-WB15.2

1x35mm²
NYY-J

-WB16.1
1x16mm²

NYY-J
-WB18.1

1x25mm²
NYY-J

-WB19.1
1x35mm²

NYY-J
-WB20.1

1x10mm²
NYY-J

-WB21.1

-F14
50A

NEOZED D02

3

5x16mm²
NYM-J

-F14
35A

NEOZED D02

3 -F13
63A

NEOZED D02

3

5x10mm²
NYM-J

5x10mm²
NYM-J

-F1
20A

NEOZED D02

3-F2.1
C25A

3 -F2.2
C16A

3

5x6mm²
NYM-J

5x2,5mm²
NYM-J

5x6mm²
YSLY-J

1x10mm²
NYY-I

-WB7.1
1x10mm²

NYY-I
-WB8.1

1x10mm²
NYY-I

-WB9.1
1x10mm²

NYY-I
-WB30.1

-F104
D02
6 A

3

-F105
NH000

25 A

3 -F106
NH000

63 A

3

-V6 Wh
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